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-PROJETO PREVENTIVO DE
INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE

PROJETO PREVENTIVO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME A LEI 5.194 DE DEZEMBRO DE 1996, ARTIGOS 17 A 23.

RESP. TÉCNICO:

EDVAR MINATTO

PROJETO

S/E

ESCALA

CONTEÚDO:

OBRA:

E-1/1
PRANCHADATA

EDVAR MINATTO
CREA 022894-4
NOVA VENEZA, SC

PROPRIETÁRIO:

EDIFÍCIO PÚBLICO

OUT/2022116,55 m²

ÁREA

REFORMA DO ALOJAMENTO DE VISITANTE DO CARAVAGGIO FC

SAÍDA

I – Placa Fotoluminescente
INDICATIVA PARA AUXILIO DE ABANDONO DE LOCAL
S/ESC

I – conter a mensagem "SAÍDA" podendo ser acompanhada de simbologia;
II – possuir seta direcional junto à mensagem “SAÍDA” na mudança dedireção;
I I I  –  p o s s u i r  a s  d i m e n s õ e s  m í n i m a s  d e  a c o r d o  c o m  a  T a b e l a  1 ;
I V  –  p o s s u i r  f u n d o  n a  c o r  v e r d e ;  e
V – possuir mensagens e símbolos na cor branca com efeito fotoluminescente

ÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, Art. 11.

Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas,
rampas, etc.), a iluminação convencional destes ambientes deve ter acionamento
automático  com o uso de sensor de presença.

EM CASO DE INCÊNDIO:
☺ Mantenha a Calma;
☺ Dar o alarme premindo o botão de alarme mais próximo;
☺ Dirigir-se para saída seguindo asa instruções dos corredores;
☺ Dirigir-se ao ponto de reunião e aguardar instruções.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA
BOMBEIRO                 193
POLÍCIA MILITAR      190
SAMU                          192

NOTA

EI E O ECRETO
ÇÕ

ÇÃ É

NOTA

RUA PEDRO MILANEZ  -  NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO
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